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1.1. Latar Belakang 
Penelitian ini didasari oleh kenyataan yang berlaku  di dalam kehidupan 
sehari-hari dimana sering sekali ditemukan cara-cara pengisian air secara manual, 
seperti kita ketahui untuk mengisi sebuah tangki yang besar maka akan 
membutuhkan waktu yang lama sehingga jika tidak dijaga oleh manusia maka 
akan menyebabkan air melimpah secara cuma-cuma dan secara tidak langsung 
kebutuhan listrik juga akan bertambah.  
Komputer sering kali dimanfaatkan untuk sistem pengontrolan, salah satunya 
untuk pengontrolan level permukaan air pada suatu tangki yang menggunakan 
pelampung yang akan menggeser potensiometer (Noverta Effendi, 2008). Peneliti 
ingin mengembangkan penelitian dengan merancang prototipe dan menganalisa 
sistem pengontrolan pompa berdasarkan ketinggian air berbasis mikrokontroler 
ATMega 8535.  
Perkembangan teknologi elektronika telah memberi banyak manfaat bagi 
manusia pada zaman modern saat ini. Salah satu manfaatnya ialah bagaimana 
sebuah kemajuan teknologi elektronika dari penerapan sebuah aplikasi 
mikrokontroler bisa digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari. Dalam tugas 
akhir ini penulis menggunakan mikrokontroler  sebagai rangkaian kontrol dan 
menggunakan penguat transistor yang terhubung oleh kabel ke air untuk 
mengetahui ketinggian air di dalam tangki. Penulis menggunakan 4 buah penguat 
transistor dengan menggunakan kabel sebagai penghubung ke air. Setiap kabel 
dipasang pada posisi ketinggian yang berbeda-beda. 
1.2. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian yang dikemukakan, maka permasalahan yang akan 
dibahas dalam tugas akhir ini ialah : 
       Bagaimana merancang suatu sistem yang dapat mengontrol ketinggian 
permukaan air di dalam tangki ”. 
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1.3. Batasan Masalah 
       Dalam tugas akhir ini akan di batasi permasalahan sebagai berikut : 
1. Rangkaian kontrol menggunakan mikrokontroler ATMega 8535 
2. Menggunakan LCD 162 sebagai display 
3. Menggunakan 4 buah Rangkaian penguat tegangan dan kabel sebagai 
penghubung  ke air di dalam tangki 
4. Rangkaian penguat tegangan ini berfungsi sebagai menaikan tegangan 
menjadi 5 Volt 
5. Tidak membahas perancangan rangkaian dalam bentuk jadi (hanya berupa 
prototipe) 
6. Beberapa rangkaian dalam bentuk kit jadi 
7. Tidak dipengaruhi oleh induktivitas air karena menggunakan kabel sebagai 
penghubung  
1.4. Tujuan penulisan 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan penyusunan tugas akhir ini 
adalah merancang dan membuat suatu sistem pengontrolan level permukaan air 
berbasis mikrokontroler ATMega 8535 dengan menggunakan transistor yang 
berfungsi sebagai penguat arus, dan kabel sebagai penghubung ke tangki. 
1.5. Metode Penelitian 
 Metode yang dipilih pada Tugas Akhir ini yaitu metode studi pustaka dan 
eksperimen. Dengan langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut: 
1. Studi literatur  
Mempelajari prinsip kerja dari proses pengiriman data program bahasa 
Basic/Bascom Mikrokontroler ATMega 8535 dari sensor. 
2. Perencanaan dan pembuatan perangkat keras  
Bagaimana merancang kontruksi pengontrolan pompa air berdasarkan 
ketinggian/level air dengan output display LCD berbasis mikrokotroler 
ATMega 8535 agar  bisa berkerja secara otomatis. 
3. Pengujian dan Analisa  
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Pengujian antara bagian dan analisa terhadap hasil yang didapatkan, 
kemudian dilakukan pengujian dengan mengintegrasikan sistem, antara 
perangkat keras dan perangkat lunak 
1.6.      Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah :  
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini menguraikan secara umum dan singkat mengenai latar   
belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metode penelitian, 
dan sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI  
 Pada bab ini berisi mengenai teori pendukung dari analisis yang akan diuji. 
BAB III PERANCANGAN DAN PENGUJIAN  
 Bab ini berisi mengenai implementasi dan pengujian dari pengamatan  
sehingga didapat data yang akurat. 
BAB IV ANALISA HASIL PENGUJIAN 
Pada bab ini berisi mengenai hasil pengujian dan hasil analisis yang 
didapat secara teoritis. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian pada bab-





LANDASAN  TEORI 
 
2.1       Mikrokontroller ATmega 8535 
ATMega 8535 ialah IC mikrokontroler 8 bit CMOS daya rendah berbasis AVR 
dengan arsitektur RISC yang ditingkatkan. Hampir semua instruksi dieksekusi dalam 1 
siklus clock. ATMega 8535 memiliki throughput mendeteksi 1 MIPS per Mhz (Zulkifli, 
2008), berbeda dengan instruksi MCS 51 memiliki teknologi CISC (Complex instruction 
Set Computting) sedangkan AVR berteknologi RISC (Reduce Instruction Set 


















Gambar 2.1 Diagram fungsional ATMega 8535 (Iswanto, 2008) 
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Dari gambar diagram fungsional ATMega 8535 diatas dapat dilihat, inti AVR 
ialah kombinasi sebuah instruksi yang banyak dengan 32 register umum. Semua register 
secara langsung dihubungkan ke Arithmatic Logic Unit (ALU). (Zulkifli, 2008) 
Didalam AVR CPU terdapat SRAM 512 byte, Stack Pointer, memori program, 
dan Program Counter. AVR memiliki feature EEPROM 512 Byte, Timer/Counter, ADC 
internal. (Wardhana, 2006). 
 
2.2   Konfigurasi dan Deskripsi Pin ATMega 8535 
 




Dari gambar 2.2 dapat dilihat bahwa ATMega 8535 memiliki bagian sebagai 
berikut: 
1. Saluran I/O sebanyak 32 buah, yaitu Port A, Port B, Port C, dan Port D. 
2. ADC 10 bit sebanyak 8 saluran. 
3. Tiga buah timer/Counter dengan kemampuan pembanding. 
4. CPU yang terdiri atas 32 buah register. 
5. Watchdog timer dengan osilator internal. 
6. SRAM sebesar 512 byte. 
7. Memori Flash sebesar 8 kb dengan kemampuan read While Write. 
8. Unit interupsi internal dan eksternal. 
9. Port antarmuka SPI. 
10. EEPROM sebesar 512 byte yang dapat diprogram saat operasi. 
11. Antarmuka komparator analog. 
12. Port USART untuk komunikasi serial. 
 
Untuk memprogram mikrokontroler dapat menggunakan bahasa Basic/Bascom. 
Bahasa yang digunakan memiliki keunggulan tersendiri, untuk bahasa Basic/Bascom 
dapat meminimalisasi penggunaan memori program dan dapat ditulis dengan 
menggunakan Text editor setelah itu bisa dikompilasi dengan tool tertentu misalnya asm 
51 untuk MCS51 dan AVR Studio untuk AVR. (Wardhana, 2006). 
 
2.3   Port Sebagai Input Output 
ATMega 8535 memiliki empat buah port yaitu Port A, Port B, Port C, Port D. 
keempat port tersebut merupakan jalur bi directional dengan pilihan internal pull —up. 
Tiap port mempunyai tiga buah register bit yaitu DDxn, PORTxn, dan PINxn. Huruf 
‘x’mewakili nama huruf dan port, sedangkan huruf ‘n’ mewakili nomor bit. Bit DDxn 
dalam register DDRX (Data Direction Register) menentukan arah pin. Bila DDxn di set 
0 maka PORTxn akan berfungsi sebagai pin input. (Wardhana,2006). 
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Sedangkan bila di jadikan sebagai output maka DDxn dibuat berlogika 1 
Seperti terlihat pada Tabel 2.1 berikut: 
Tabel 2.1 Konfigurasi setting port I/O 
 
DDR bit =1  DDR bit =0  
Port bit = 1  Output high  Input Pull - up  
Port bit = 0  Output low  Input Floating  
Logika Port 110 dapat diubah -ubah dalam program secara byte maupun bit. Port 
I/O sebagai output hanya memberikan arus sourcing sebesar 20 mA. (Wardhana, 2006). 
2.4   Memori AVR ATMega 8535 
Arsitektur AVR ATMega memiliki 2 ruang memori utama yaitu memori data 
dan ruang memori program. ATMega memiliki memori tambahan yaitu EEPROM 
sebagai wang penyimpan data. Semua ruang memori linier dan regular. (Wardhana, 
2006). 
 
2.5   Flash Program 
Memori program ATMega 8535 terletak dalam flash PEROM, tersusun 3 dalam 
word atau 2 byte karena setiap instuksi memiliki lebar 16 bit. AVR  
ATMega memiliki 4k Byte x 16 bit flash PEROM dengan alamat mulai $000  
sampai $FFF. AVR ini juga memiliki 12 bit PC (program counter) sehingga  
mampu mengalamati isi flash. (Wardhana, 2006). 
Selain itu, AVR ATmega 8535 juga memiliki memori data berupa EEPROM 8-
bit sebanyak 512 byte, Alamat EEPROM dimulai dari $000 sampai $1FF. (Wardhana, 
2006). 
Untuk keamanan perangkat lunak, flash program dibagi menjadi dua  
bagian yaitu bagian boot program dan bagian aplikasi program. Flash memori 
mempunyai daya tahan 10.000 kali write/erase. (Atmel, 2005). 
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Konfigurasi memori ditunjukkan oleh Gambar 2.4 dibawah ini. 
 
Gambar 2.3 Memori program AVR ATMega 8535 (Wardhana,2008) 
 
 
2.6   Memori Data 
Memori data terbagi menjadi 3 bagian yaitu 32 buah register umum, 64 register 
110 dan 512 byte SRAM internal. (Wardhana, 2006). 
Register keperluan umum menempati ruang data pada alamat terbawah yaitu $00 
sampai $1F, register khusus yang berfungsi menangani I/O, Kontrol mikrokontroler, 
kontrol register, timer/counter dan sebagainya berada pada lokasi $20 hingga $5F 










Konfigurasi memori data dapat dilihat pada Gambar 2.4 dibawah ini: 
 
Gambar 2.4 Konfigurasi memori data AVR (Iswanto, 2008) 
 
Pengalamatan data memori dapat dilakukan dengan lima mode yaitu langsung, 
tidak langsung dengan jarak, tidak langsung, tidak langsung dengan pre- decrement, dan 
tidak langsung dengan post increment. Dalam register file, register 26 hingga 31 adalah 
register pendukung pengalamatan tidak langsung. (Zulkifli,2008). 
Jangkauan pengalamatan langsung ialah keseluruhan ruang data. Mode tidak 
langsung memiliki jarak jangkauan 63 lokasi alamat dan alamat dasar yang ditunjuk oleh 
register Y atau Z. Sedangkan mode tidak langsung dengan pre — decrement otomatis 
dan post increment, alamat register X, Y dan Z ialah decremented dan incremented. 




2.7   EEPROM 
EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) ialah  
salah satu tipe memori AVR. EEPROM tetap dapat menyimpan data saat tidak di  
catu daya dan dapat diubah saat program berjalan. (www.atrncl.com)  
AVR ATMega 8535 Terdiri dan 512 byte EEPROM yang diorganisir pada  
sebuah ruang data penyalin, yang mana I byte dapat dibaca dan ditulis. EEPROM  
memiliki masa daya tahan 100.000 kali write /erase. (Atmel, 2005). 
 
2.8   Pengiriman Data 
Proses pengiriman data serial dilakukan per byte data dengan menunggu register 
UDR yang merupakan tempat data serial akan disimpan menjadi kosong sehingga siap 
ditulis dengan data baru. Proses tersebut menggunakan bit yang  ada pada register 
UCSRA, yaitu bit UDRE (Usart Data Register empty). Bit UDRE  merupakan indikator 
kondisi register UDR. Jika UDRE bemilai 1, maka register UDR telah kosong dan siap  
diisi dengan data baru. (Wardhana,2006).  
 
2.9 Penerimaan Data 
Proses penerimaan data serial dilakukan dengan mengecek nilai bit RXC pada 
register UCSRA. RXC akan bernilai satu jika ada data yang siap dibaca di buffer 
penerima dan bernilai nol jika tidak ada data pada buffer penerima. (Wardhana,2006).  
 
2.10 Instruksi 
Pada Pemrograman ATMega 8535 ini terdapat instruksi-instruksi yang 
digunakan seperti instruksi I/O, instruksi aritmatik, instruksi percabangan. Beberapa 






Tabel 2.2 Instruksi I/O (Wardhana, 2006) 
Instruksi I/O Fungsi 
In Membaca data I/O port atau internal peripheral register 
out Menulis data sebuah register ke I/O 
Ldi Menulis kostanta ke sebuah register 
sbi Membuat logika set pada sebuah bit 
cbi Membuat logika low pada sebuah bit 
 
Tabel 2.3 Instruksi aritmatik (Wardhana, 2006) 
Instruksi Aritmatik Fungsi 
add Menjumlahkan dua register 
sub Mengurangkan dua register 
mul Mengalikan dua register  
and Melakukan operasi AND 
andi Melakukan operasi AND dengan konstanta 
or Melakukan logika OR 
on Melakukan logika OR dengan konstanta 
mc Menaikan isi sebuah register 
dee Mengurangi isi sebuah register  
cir Memberikan logika low sebuah register  













sbic Skip satu perintah bila register low 
sbis Skip satu perintah bila register set 
sbrc Skip sebuah perintah bila yang ditunjuk berlogika sama 
breq Lompat ke alamat yang ditunjuk bila dua register dan 
konstanta yang dibandingkan sama 
brne Lompat ke alamat yang ditunjukan bila dua register  
atau register dan konstanta yang dibandingkan tidak 
sama 
jmp Lompat ke alamat yang ditunjuk 
rjmp Lompat kealamat yang ditentukan 
call Memanggil subrutin 
rcall Memanggil subrutin 
ret Kembali dan subrutin 
 
2.11 LCD (Liquid Crystal Display) M1 162 
LCD (Liquid Crystal Display) adalah modul penampil yang banyak digunakan 
karena tampilannya menarik. LCD yang banyak digunakan saat ini ialah LCD M1162 
refurbish karena harganya cukup murah (Lingga wardhana, 2006). LCD M1162 
merupakan modul LCD dengan tampilan 2x16 (2 baris x 16 kolom) dengan konsumsi 
daya rendah. Modul tersebut dilengkapi dengan mikrokontroler yang didesain khusus 
untuk mengendalikan LCD.   
Mikrokontroler HD44780 buatan Hitachi yang berfungsi sebagai pengendali 
LCD memiliki CGROM (Character Generator Read Only Memory), CGRAM 
(Character Generator Random Access Memory), dan DDRAM (Display Data Random 
Access Memory).  
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DDRAM merupakan memori tempat karakter yang ditampilkan berada. Contoh, 
untuk karakter ‘L’ atau 4CH yang ditulis pada alamat 00, karakter tersebut akan tampil 
pada baris pertama dan kolom pertama dari LCD. Apabila karakter tersebut ditulis pada 
alamat 40, maka karakter tersebut akan tampil pada baris kedua kolom pertama dari 
LCD. 
CGRAM merupakan memory untuk menggambarkan pola sebuah karakter 
dimana bentuk dari karakter dapat diubah-ubah sesuai keinginan. Namun, memori akan 
hilang saat power supply tidak aktif sehingga pola karakter akan hilang. 
CGROM merupakan memori untuk menggambarkan pola sebuah karakter 
dimana pola tersebut sudah ditentukan secara permanen dari HD44780 sehingga 
pengguna tidak dapat merubahnya lagi. Namun oleh karena ROM bersifat permanen, 
pola karakter tersebut tidak akan hilang walaupun power supply tidak aktif. 
Adapun hubungan antara CGROM dan DDRAM dapat dilihat pada table 1 
berikut: 
Tabel 2.5 Hubungan antara CGROM dan DDRAM (Lingga wardhana, 2006). 
 
LCD yang umum, ada yang panjangnya hingga 40 karakter (2x40 dan 4x40), 
dimana kita menggunakan DDRAM untuk mengatur tempat penyimpanan karakter 
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tersebut. Maka dengan demikian dapat dilihat susunan alamat pada LCD sebagai 
berikut: 
   
Gambar 2.5  Susunan alamat pada LCD (Wardhana, 2006) 
Alamat awal karakter 00H dan alamat akhir 39H. Jadi, alamat awal di baris 
kedua dimulai dari 40H. Jika kita ingin meletakkan suatu karakter pada baris ke-2 kolom 
pertama, maka harus diset pada alamat 40H. Jadi, meskipun LCD yang digunakan 2x16 
atau 2x24, atau bahkan 2x40, maka penulisan programnya sama saja.  
LCD M1632 mempunyai beberapa pin dengan kegunaannya masing-masing. 
Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 4 dan table 2 berikut. 
 










Tabel 2.6  Susunan kaki LCD M1632 (Lingga wardhana, 2006) 
 
 
Perlu diketahui, driver LCD seperti HD44780 memiliki dua register yang 
aksesnya diatur menggunakan pin RS. Pada saat RS berlogika 0, register yang diakses 























Gambar 2.7 Penguat Tegangan 
 
 Pada gambar 2.7 input yang dari kabel ke air memiliki tegangan yang sangat 
kecil, sehingga perlu di kuatkan dengan transistor, supaya mikro dapat membaca input. 
 
2.13 Relay 
Relay adalah saklar elektronik yang dapat membuka atau menutup rangkaian 
dengan menggunakan kontrol dari rangkaian elektronik lain. Sebuah relay tersusun atas 
kumparan, pegas, saklar (terhubung pada pegas) dan 2 kontak elektronik (normally close 
dan normally open) 
a. Normally close (NC) : saklar terhubung dengan kontak ini saat relay tidak aktif 
atau dapat dikatakan saklar dalam kondisi terbuka. 
b. Normally open (NO) : saklar terhubung dengan kontak ini saat relay aktif atau 





Berdasarkan pada prinsip dasar cara kerjanya, relay dapat bekerja karena adanya medan 
magnet yang digunakan untuk menggerakkan saklar. Saat kumparan diberikan tegangan 
sebesar tegangan kerja relay, maka akan timbul medan magnet pada kumparan karena 
adanya arus yang mengalir pada lilitan kawat. Kumparan yang bersifat sebagai 
elektromagnet ini kemudian akan menarik saklar dari kontak NC ke kontak NO. Jika 
tegangan pada kumparan dimatikan maka medan magnet pada kumparan akan hilang 
sehingga pegas akan menarik saklar ke kontak NC. 
 Adapun rangkaian relay yang telah terhubung ke mikrokontroller dan pompa 












2.14  BASCOM-AVR 
 
Gambar 2.9 BASCOM-AVR  
 Pada Gambar 2.9 BASCOM-AVR merupakan software BASCOM-AVR ialah 
software yang berfungsi sebagai text editor dalam penulisan baris – baris perintah dan 
juga melakukan proses Basic yang mengubah program sumber menjadi program objek 
maupun hexa. (Iswanto, 2008). 
 BASCOM-AVR memungkinkan engineer dapat menjalankan program yang 
dibuat, mengujinya langkah demi langkah, menjalankan suatu rutinitas, menempatkan 
kursor pada suatu statement dan menjalankan serta mereset eksekusi program. Software 
ini juga memungkinkan user untuk dapat mengamati perubahan I/O port, memori dan 
juga register saat program disimulasikan. (Iswanto, 2008). 
 BASCOM-AVR menyediakan area kerja dan toolbar yang memudahkan 
pengguna melakukan berbagai operasi sesuai yang diinginkan. (Iswanto, 2008).  
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BAB III 
PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM 
 
3.1 Perancangan Sistem 
Pada Tugas Akhir ini dirancang dan dibuat suatu alat yang dapat memasukkan 




Gambar 3.1 Diagram blok sistem 
Dari gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa untuk mendapatkan tegangan 5 volt 
diperlukan sebuah penguat transistor. Sedangkan keypad-keypad berfungsi sebagai 
tombol perintah untuk menampilkan ke LCD. Keypad 1 berfungsi untuk perintah set, 
sedangkan keypad 2 berfungsi sebagai tombol menu untuk menampilkan pilihan 
ketinggian air pada LCD, dan keypad 3 berfungsi sebagai Tombol perintah untuk back. 




Adapun hubungan masukan dan keluaran dari mikrokontroller, dapat dilihat pada 
beberapa tabel berikut ini:  
 





1  PortA, Pin 0 
2  PortA, Pin 1 
3  PortA, Pin 2 
4  PortA, Pin 3 
 
1 PortA, Pin 4 
 
2 PortA, Pin 5 
 
3 PortA, Pin 6 
 
Tabel 3.2 LCD ke mikrokontroler 
LCD MIKROKONTROLER 
CONTRAST Port C, Pin 0 
REGISTER SELECT Port C, Pin 1 
RED/WRITE DATA Port C, Pin 2 
ENABLE SIGNAL Port C, Pin 3 
DATA BIT 4 Port C, Pin 4 
DATA BIT 5 Port C, Pin 5 
DATA BIT 6 Port C, Pin 6 
DATA BIT 7 Port C, Pin 7 
 
Tabel 3.3 Relay ke mikrokontroler 
RELAY MIKROKONTROLER 
1 PortD, Pin 0 
2 PortD, Pin 1 
3 PortD, Pin 2 
4 PortD, Pin 3 
5 PortD, Pin 4 
6 PortD, Pin 5 
7 PortD, Pin 6 
8 PortD, Pin 7 
 
LCD akan menampilkan data informasi sesuai dengan ketinggian permukaan air 
dengan menggunakan transistor sebagai penguat. Tansistor  akan menerima data dari 
kabel yang tersentuh air, jika transistor menerima data maka tansistor akan menguatkan 
tegangan 0.2 volt menjadi tegangan 5 volt kepada mikrokontroler dengan cara memberi 
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logika 1 dan 0, jika kabel 1 tersentuh air akan terjadi perubahan dari logika 1 ke logika 0, 
maka mikrokontroler akan mengolah data tersebut, kemudian akan di tampilakan ke LCD 
berupa informasi ketinggian permukaan air. Seperti yang terlihat pada Gambar 3.2 : 
 
Gambar 3.2 Flowchart program pendeteksi ketinggian permukaan air dalam 
tangki dan pengontrolan pompa air 
 
 
Baca kondisi level 
air 








3.2 Perancangan dan Pembuatan Perangkat Keras 
3.2.1 LCD 
Display LCD seperti yang terlihat pada Gambar 3.3, terdiri dari beberapa susunan 
input data, tegangan LCD dan lampu LCD. 
 
Gambar 3.3 Konfigurasi pin-pin pada LCD M1632 (lingga wardhana, 2006) 
 
Display LCD merupakan media tempat output atau informasi menu ketinggian  
air yang di inginkan, dapat dilihat pada Gambar 3.4. 
 
 
Gambar 3.4  Display LCD 
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3.2.2 Minimum  Sistem 
Minimum sistem yang digunakan adalah modul AVR ATMega 8535 produksi 
innovative elektronik yang memiliki Frekuensi kerja 4 Mhz dengan 4 port I/O dan 1 port 
Auxilari, 1 port ISP dan komunikasi serial yang dilengkapi dengan pemilihan RS232 dan 
TTL. Modul pada Gambar 3.5 memerlukan supply tegangan dengan pilihan 5 dan 9 volt 
DC. 
 
Gambar 3.5  Modul minimum sistem AVR (Rikardo darwis, 2009)  
 
3.2.3 Catu daya 
Sistem memerlukan sumber tegangan sebesar 12 Volt untuk display, motor 
stepper dan untuk modul AVR. Untuk itu diperlukan sebuah rangkaian catu daya yang 
mampu memenuhi kebutuhan tersebut, seperti Gambar 3.6 
 
Gambar 3.6 Rangkaian catu daya (Rikardo darwis, 2009) 





3.3 Perangkat Lunak 
Bahasa basic adalah bahasa yang digunakan dalam pemrograman mikrokontroler 
AVR ini. Software yang digunakan ialah Bascom AVR sebagai  text editor untuk 
penulisan baris – baris perintah.  
Perancangan dimulai dengan header program, agar program dapat berjalan dan 









$regfile = ”m8535.dat” ’Jika menggunakan ATMEGA 8535 
 
Untuk Deklarasi variabelnya adalah: Dim Nama_variabel As Nama_tipe: 
Contoh : 
Dim x As Integer ’Deklarasi x bertipe integer 
Dim a As long  ’Deklarasi a bertipe long 
 
Nama tipe merupakan bagian program yang paling penting karena tipe data 
mempengaruhi setiap instruksi yang akan dilaksanakan oleh komputer. Pemilihan tipe 









PENGUJIAN DAN ANALISA SISTEM 
 
Setelah proses perancangan sistem pengontrolan ketinggian permukaan air ini 
selesai, maka tahapan selanjutnya adalah berupa pengujian terhadap perangkat 
keras dan perangkat lunaknya. Adapun pada tahap pengujian ini terdiri dari : 
1. Pengujian perangkat keras (hardware) 
2. Pengujian perangkat lunak (software) 
3. Pengujian dan analisa alat secara keseluruhan  
Pada perangkat keras dilakukan pengujian terhadap tiap blok alat yang telah 
dibuat, sedangkan pada perangkat lunak dilakukan pengujian terhadap program, 
kemudian dilakukan pengujian sistem secara keseluruhan untuk menentukan 
apakah sistem yang dibuat telah dapat memenuhi tujuan yang hendak dicapai dan 
memberikan sedikit analisa sistemnya. Adapun proses-proses pengujian sistemnya 
adalah sebagai berikut: 
4.1.  Pengujian Perangkat Keras (Hardware) 
Pengujian perangkat keras pada sistem prototipe Pengontrolan ketinggian 
permukaan air ini ialah dengan menggunakan multimeter digital.  
Setiap masukan dan keluaran dari tiap-tiap blok rangkaian di uji satu persatu. 
Pengujian dilakukan dengan cara mengukur tegangan input dan tegangan output 
pada setiap blok rangkaian tersebut.  
4.1.1.  Penguat Tegangan 
Pada Penguat Tegangan dilakukan pengujian dengan cara mengukur 
hambatan pada air sebagai input untuk penguat sebesar 0,66 memasangkan sebuah 
beban yaitu air terhadap penguat dengan dipasang secara peralel. Apabila penguat 
dipasangkan beban yaitu air, maka akan didapatkan nilai tegangan yang kemudian 
akan  dikuatkan oleh penguat tegangan masuk ke mikrokontroller. Kemudian 
tegangan inilah yang diprogram sebagai nilai pendeteksi permukaan air. untuk 
lebih jelas perhatikan potongan program pada halaman IV.2. 
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Do      “ Pengulangan” 
 Sub Hidup()     “Nama tempat Lompat program” 
Data1 = Pina 
Portb = Data1 
 Waitms 70     “Waktu tunda 70 detik” 
Data2 = 240 
Portd = Data2 
 Waitms 70     “Waktu tunda 70 detik” 
   Select Case Data1 
   Case &B11110000 : Call Mati()  “Memanggil ke Mati” 
   Case &B11110111 : Call Tampil4() “Memanggil ke tampil 4”                                                                                                                                           
   Case &B11110011 : Call Tampil3() “Memanggil ke tampil 3”  
   Case &B11110001 : Call Tampil2() “Memanggil ke tampil 2” 
   Case &B11111111 : Call Hidup()  “Memanggil ke hidup” 
   Case &B11010000 : Call Saklarmn() “Memanggil saklar mn” 
   Case &B11010111 : Call Saklarmn() “Memanggil saklar mn” 
   Case &B11010011 : Call Saklarmn() “Memanggil saklar mn” 
   Case &B11010001 : Call Saklarmn() “Memanggil saklar mn” 
   Case &B11011111 : Call Saklarmn() “Memanggil saklar mn” 
   End Select 











4.1.2. LCD Dengan Ketinggian Air 
Pengujian selanjutnya yaitu pengujian LCD dengan ketinggian air di uji 
juga dengan menggunakan Mikrokontroler. Yang terpenting pada LCD dengan 
ketinggian air ini apabila sudah tersentuh kabel pada air  maka akan  dikuatkan  
oleh penguat dan menghasilkan nilai berupa logika 1/0 inilah yang nantinya akan 
diprogram menjadi nilai ketinggian air, kemudian di tampilkan ke LCD. Untuk 
lebih jelas perhatikan potongan program dan gambar 4.2  berikut! 
Sub Tampil4()    
Locate 1 , 1   “Baris ke 1 kolom ke 1 pada LCD” 
Lcd "TINGGI AIR = 9cm" 
Locate 2 , 1   “Baris ke 2 kolom ke 1 pada LCD” 




Gambar 4.2 Pengujian LCD Terhadap ketinggian air 
 
 
4.1.3. Power Supply 
Pada pengujian power supply pada sistem “pengontrolan ketinggian 
permukaan air berbasis mikrokontroller ATMega 8535” ini dengan menggunakan 
multimeter.  
Setiap sinyal masukan dan sinyal keluaran dari tiap-tiap blok rangkaian diuji 
satu per satu. Pengujian dilakukan dengan cara mengukur tegangan input dan 
tegangan output pada setiap blok rangkaian tersebut.  
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Pengujian dilakukan dengan cara mengukur tegangan keluaran pada kaki 
output LM7805 menggunakan multimeter, hasil pengukuran tersebut menunjukkan 
bahwa tegangan keluarannya adalah 5 volt. 
Dari hasil pengukuran tersebut dapat di ambil kesimpulan, bahwa rangkaian 
catu daya sudah memiliki keluaran tegangan sesuai dengan yang kita harapkan dan 
artinya rangkaian tersebut sudah bekerja dengan baik. 
 
4.1.4. LCD 
Dalam tugas akhir ini LCD berfungsi sebagai media penampil angka dan 
tulisan hasil pengukuran. LCD yang digunakan adalah terdiri dari 2 kolom tiap 
kolom bisa ditulis 16 karakter huruf. Setelah dilakukan pengujian pada Lcd 
tersebut melalui port c pada kit mikrokontroler, maka didapat hasil tampilan 
berupa tulisan dan angka hasil pengukuran pada perancangan sistem yang telah 
dibuat.  
Potongan Program lcd penampil  tulisan dan angka hasil pengukuran 
$regfile = "m8535.dat" ‘Mikrokontroler yang dgunakan  
$crystal = 11059200  ‘11,05 Mhz Crystal 
Config Lcd = 16 * 2 
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , 
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portc.7 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0 
Config Adc = Free , Prescaler = Auto , Reference = Internal 
Locate 1 , 1   ‘Huruf di baris 1, kolom 1 
Lcd "TINGGI AIR = 27cm"  ‘ Tampilkan tulisan Tinggi air=27cm 
Locate 2 , 1  ‘ Huruf di baris 2, kolom 1 
Lcd "2=setengah tangki"       
   
Setelah program diatas di download ke mikrokontroller ATMega 8535 
maka didapat hasil tampilan LCD dapat dilihat pada gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Tampilan LCD 
4.1.5 Pengujian Rangkaian Pengendali Pompa 
 Untuk memastikan bekerja atau tidaknya rangkaian pengendali pompa, 
maka perlu dilakukan pengujian terhadap rangkaian pengendali pompa pada 
gambar 4.3. Pengujian ini dilakukan dengan cara memberikan logika high (1) atau 
pun Logika low (0) pada masukan rangkaian. Adapun hasil pengujian dari 
rangkaian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Rangkaian Pengendali Pompa 
Logika Input Tegangan Masukan Ke 
Rangkaian 
Status Relay 
High (1) 5 Volt DC Aktif 
Low (0) 0 Volt DC Non-Aktif 
 
Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa rangkaian dapat 
bekerja dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari relay pada saat diberikan Logika 
high (1) dengan masukan 5 V DC dan non-aktif pada saat diberikan logika low (0) 





4.2. Pengujian Perangkat Lunak (Software) 
4.2.1. Potongan program 
Langkah pertama untuk pengujian program ialah dengan memasukkan 
bahasa pemrograman BASCOM-AVR ke mikrokontroler ATMega 8535, Berikut 
potongan programnya: 
$regfile = "m8535.dat" 
$crystal = 4000000 
Config Porta = Input 
Config Portb = Output 
Config Portc = Output 
Config Portd = Output 
 
Dim Data1 As Byte ' Deklarasi ^Nilai^ 
Dim Data2 As Byte 
Declare Sub Hidup 
Declare Sub Tampil1 
Declare Sub Tampil2 
Declare Sub Tampil3 
Declare Sub Tampil4 
Declare Sub Saklarmn 
Declare Sub Saklar2 
Declare Sub Mati 
Declare Sub Mati18 
Cls 
Config Portb = Input 
Config Lcd = 16 * 2 
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , 
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portc.7 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0 
Cls 
Do 
 Sub Hidup() 
Data1 = Pina 
Portb = Data1 
 Waitms 70 
Data2 = 240 
Portd = Data2 
 Waitms 70 
   Select Case Data1 
   Case &B11110000 : Call Mati() 
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   Case &B11110111 : Call Tampil4() 
   Case &B11110011 : Call Tampil3() 
   Case &B11110001 : Call Tampil2() 
   Case &B11111111 : Call Hidup() 
   Case &B11010000 : Call Saklarmn() 
   Case &B11010111 : Call Saklarmn() 
   Case &B11010011 : Call Saklarmn() 
   Case &B11010001 : Call Saklarmn() 
   Case &B11011111 : Call Saklarmn() 
   End Select 
   Loop 
End Sub 
 
Pada pengujian perangkat lunak program ini dibuat pada bahasa program 
basic compiler. Pada program di atas tidak terlihat lagi ada kesalahan ataupun 
error pada penulisan ataupun logika program, ini berarti program sudah dapat 
dimasukan kedalam IC untuk di compile ke kit mikrokontroler AT Mega 8535 
untuk di download melalui kabel downloader yang telah ditentukan melalui 
bantuan media komputer, dan kemudian dijalankan kedalam sistem yang telah 
dibuat sesuai dengan data atau aplikasi yang dibuat. 
Pengujian bagian ini menggunakan media sebuah komputer, pengiriman 
data  yang dibuat atau ditulis pada bahasa basic compile bascom AVR. Komputer 
adalah inti dari sistem, karena komputer adalah media utama dalam pengiriman 
data yang barupa program untuk mendapatkan sistem rancangan yang di inginkan.  
4.3.  Pengujian dan Analisa Alat Secara Keseluruhan  
Pengujian ini adalah pengujian secara langsung dimana semua bagian 
dihubungkan menjadi satu buah sistem yang diinginkan. Pada saat merancang alat 
ini mulai dari power supply yang dihubungkan ke tegangan sumber AC 220 Volt, 
kemudian diubah oleh rangkaian power supply menjadi  tegangan input 5 Volt 
baik itu untuk LCD dan kit Mikrokontroller ATMega 8535. Perangkat sistem pada 
tugas akhir ini terdiri dari rangkaian power supply, sensor tegangan, sensor arus, 
LCD dan kit mikrokontroler ATMega 8535 yang interkoneksi menjadi satu 
sehingga menjadikan rangkaian ini sebagai rangkaian pengukur Arus, tegangan, 




Gambar 4.4 Rangkaian alat secara keseluruhan 
 
 
Gambar 4.5 Bentuk fisik keseluruhan sistem 
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Pada Tugas akhir ini pengujian akan dilakukan dengan cara memasangkan 
beban pada air tangki yang telah disesuaikan dengan ketinggian air. Jika 
ketinggian 9 cm tersentuh air maka LCD akan memberikan informasi ketinggian 
air seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.6. 
 
Gambar 4.6 ketinggian level 9 cm 
 
Kemudian air terus bertambah hingga tersentuh  ketinggian 36 cm. 
Mikrokontroler memproses data untuk menampilkan ke LCD bahwa air pada 
tangki sudah berada di ketinggian 36 cm. Ketinggian 36 cm ini menunjukkan 
bahwa tangki sudah penuh, sehingga mikrokontroler akan mematikan relay untuk 
pompa air, seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Ketinggian Air 36 cm 
Pada alat ini nantinya akan dilengkapi dengan menu, pertama sekali saat kita 
menghidupkan power supply maka pada layar LCD akan tampil MENU.Seperti 
yang terlihat pada gambar 4.8. 
 
Gambar 4.8 Tampilan LCD saat power supply dihidupkan 
Pada alat ini juga dilengkapi dengan beberapa push button atau keypad yang 
berfungsi sebagai media untuk menggunakan MENU yang disediakan. Adapun 
bentuk dari keypad yang digunakan seperti gambar 4.9. 
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Gambar 4.9 Bentuk keypad yang digunakan  
 Apabila kita ingin mengisi air setengah tangki kita cukup menekan keypad 
nomor 2, kemudian jika setuju cukup menekan keypad nomor 1 yaitu set, maka 
pada layar LCD akan tampil seperti gambar 4.10. 
 
 
Gambar 4.10 Hasil pengukuran Tegangan 
 Apabila ketinggian sudah sampai setengah tangki maka pompa akan mati 




Gambar 4.11 Pompa keadaan mati  
Setelah keseluruhan sistem diuji maka hasilnya bisa dikatakan baik karena 
setiap komponen-komponen yang digunakan pada pengontrolan tangki air ini 
dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan baik pada software maupun pada 
hardwarenya. 
Bila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, pengontrolan tangki air 
ini mempunyai beberapa kelebihan, dimana pengontrolan tangki air ini bisa  
menggunakan mikrokontroller sebagai media penyimpanan dan pengontrolan 
pompa dan ketinggian air. Selain itu pada penelitian ini penulis menggunakan 
AVR Mikrokontroller ATMega 8535 sebagai media penghitung, sedangkan pada 
penelitian sebelumnya masih menggunakan PC, dimana PC masih memiliki 
beberapa kekurangan didalam pengoperasiannya diantaranya membutuhkan 
operator atau tenaga manusia, menggunakan daya listrik yang cukup besar, dan 
membutuhkan tempat yang cukup luas untuk pengoperasiannya. Adapun alasan 
penulis menggunakan AVR Atmega 8535 ini selain karena memiliki fitur ADC 
internal juga karena pada AVR Atmega 8535 termasuk kedalam jenis 
mikrokontroller berteknologi RISC (Reduced Instruction Set Computing) 8 bit. 
Berbeda dengan mikrokontroler keluarga MCS-51 yang berteknologi CISC 
(Complex Instruction Set Computing). Pada mikrokontroler dengan teknologi 
RISC semua instruksi dikemas dalam kode 16 bit (16 bits words) dan sebagian 
besar instruksi dieksekusi dalam 1 clock, sedangkan pada teknologi CISC seperti 
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yang diterapkan pada mikrokontroler MCS-51, untuk menjalankan sebuah 
instruksi dibutuhkan waktu sebanyak 12 siklus clock jadi membutuhkan waktu 
yang lebih lama untuk melakukan satu instruksi pekerjaan. 
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Keseluruhan 
Batas Level WAktu Level Terbaca Status 
Pompa 
Ketinggian 




Air Level 2 






































































Tabel 4.2 merupakan hasil pengujian yang menunjukkan bahwa sistem 
pengontrolan level permukaan air berbasis ATMega 8535 telah berhasil  dalam 





Dari beberapa hasil pengujian hardware dan software yang dilakukan 
dengan mengunakan rangkaian eksperimen dan melalui Mikrokontroler ATMega 
8535, Maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Ketinggian permukaan air dideteksi oleh kabel (Rangkaian Penguat 
Transistor) ketinggian permukaan air  
2. Ketinggian permukaan air di display LCD tampak berubah-ubah sesuai 
dengan permukaan air di dalam tangki. 
3. Waktu yang di tempuh untuk mencapai permukaan air maksimum 16 liter 
adalah 45 detik atau 0,75 menit. 
  
5.2 Saran 
Dalam Tugas Akhir ini masih terdapat hal- hal yang dapat dikembangkan 
dimasa akan datang dan juga menjadi bahan penelitian selanjutnya antara lain: 
1. Pengembangan dengan merancang pengontrolan pompa tangki air yang bisa 
mengukur kejernihan air.   
2. Menggunakan sensor pengukur suhu agar bisa di ketahui berapa suhu air pada 
tangki. 
3. Menggunakan pemanas atau pendingin suhu air. 
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